




















> Transair® samlingsadaptere

> Praktiske situationer

> Tilslutning
af et Transair®
@ 76 eller
@ 100 anl=g
til et Transair®
92 63
2 40
92 25
@ 1655 anl==g
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Gzlder kun for diameterne @ 165 - @ 25 - @ 40
> AEndring pa
et anlag

> Udskiftning af
et samlestykke
med et T-stykke

1 - Lgsn de to omlgbere. 5 - Speend omligberne indtil de tomme og fyldte pile
2 - Treek dem fra hinanden pa hver side igen vender mod hinanden.
af adapteren.
3 - Fjern samlestykket og omlgbere.
4 - Seet T-stykket's omlgbere pa, og anbring heref-
ter T-stykket mellem de 2 rgr, sa de tomme og
de fyldte pile vender mod hinanden.

Udskiftning af et samlestykke med en kuglehane

> GezElder kun for
diameterne
165
25
40

1 - Lasn de to omlgbere. 4 - Szt kugelhane”s omlgbere pa, og anbring heref-

2 - Treek dem fra hinanden pa hver side ter kuglehanen mellem de 2 rgr, s& de tomme
af adapteren. og de fyldte pile vender mod hinanden.

3 - Fjern samlestykke og omlgbere. 5 - Spaend omlgberne indtil de tomme og fyldte pile

igen vender mod hinanden




> Transair® samlingsadaptere

> Demontage ved
opsat anlag.

> 0165
2 25
2 40
Lgsn omlgberne, som sidder pa siden af det rgr, der skal fiernes. Traeek dem hen langs raret.
Fjern herefter rgret
> 0 63

150 mm mini

1 - Lgsn den fgrste adaptermgtrik, som sidder pa 4 - Traek speendestykkerne og adapteren’s krop hen
siden af det rgr, der skal fiernes. langs rgret.
2 - Treek den hen langs rgret. 5 - Gentag dette i den anden ende af rgret og fjern

3 - Fjern speendestykkerne fra deres lejre. herefter rgret.
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Pneumatisk ventil

Polyurethan -rgr

Pneumatisk START/STOP knap

> Tilslutnin
. En Transair® @ 40 pnuematisk ventil kan tilsluttes et aluminiumsrgr pa hurtig og

enkel vis. Dette sikrer hurtig og sikker tilfgrsel til anlaegget via en START/STOP knap
betjent fra jorden.

Takket veere betjening fra jorden kan den Transair® drevne ventil garantere:
e Stgrre arbejdssikkerhed (intet arbejde skal udfgres hgijt oppe).
e Hurtig servicering (ingen brug for udstyr som stiger, etc.).

Dette er en enkeltvirkende ventil, . — [
som er normalt lukket. ) TBErEPETIH = = [TEsr <P 213 ber )
Til trykluftsanleg : '

Luftforsyningen til Teend/Sluk knap
tages fra ventilen. 2

Til vakuumanleeg : T2

Ventilen skal forsynes med eksternt
hovedIuft.

> Funktions
princip




> Transair® samlingsadaptere

> Montage

> Brug en
rorskeerer

> Reife roret
forsigtigt efter
beskz=ering eller
boring

> Kontroller
at roret er
monteret
korrekt pa
adapteren
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> Skeere roret
med en sav

> Ringe montage ~




> Transair® udtag

Let og hurtig tilslutning af udtag pa et
allerede monteret rgr i et lufttryksanleeg.

Transair® quick fit udtag er fremstillet til
netop dette formal, uden behov for at
skeere i rgret.

En «svanehals» bygget ind i omlgbsflan-
gen opfanger kondensvand i kredslgbet.
Transair® udtag muligggr udtag selv under
minimale pladsforhold.

225-0 40

Til @ 25 og @ 40 Transair® udtag cente-
rafstand er lig med rgrets centerafstand
46mm.

Til @ 63 Transair® udtag. Hovedstrengens
center afstand er 90 mm og @25 og @40
udtag er 46 mm.

Transair® udtag kan monteres bade horison-

talt og verticalt.

+ 150 mm mini

Ydermere skal Transair® clips monteres
med en mindsteafstand pa 150 mm fra
omlgbsflangen, da der skal tages hensyn til
udvidelses- og sammentraekningsmulighe-
den for aluminiumsrgret.
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> Montage af en flange

\
> Til et
@ 25 @ 40 ©©
rer 4
L

> Monterings- Boreveerktgj til

. aluminiumsrgr Borebeslag til Reiferveerktg;j til
VEE"ktﬂJ 6698 02 02 aluminiumsrgr aluminiumsrgr
6698 02 01 6698 01 01 6698 04 02 Markeringspen Unbrakonggle.

@25

> Fremgangsmade

1 - Afmeerk rgret, hvor flangen gnskes tilsluttet. Afmaerkningen skal seettes pa en af guidene, sa flangerne
star pa linie, hvis flere omlgb er ngdvendige. Anbring borebeslag 6698 01 01 i en skruestik pa gulvet.
Fjern adapteren i beslaget ved hjeelp af en unbrakonggle og bor et @ 40 hul. Anbring rgret i beslaget.
Opmarkeringen pa markeringslinien skal veere pa linie med guides midte. To markeringer pa hver side
af borebeslaget giver en hurtig indikation af, om rgret er korrekt placeret (markeringerne passer til bore-
beslaget). Luk borebeslaget, og bor et hul med det dertilhgrende boreveerktgj:

e 25 :@ 16 mm hul > boreveerktgj 6698 02 02
e 340 : @ 22 mm hul > boreveerktgj 6698 02 01
Anbefalet omdrejningshastighed : 650 rpm

NB : bor uden smgrrelse.

2 - Efter at have frigjort rgret skal det reifes og alle spaner skal fierne.
Gentag ovennzevnte fremgangsmade for hver af de flanger, som gnskes monteret.

3 - Anbring quick fit udtaget ved hjeelp af dens centreringtap.
4 - Stram omlgberen.

Bemazerk : Borebeslagets anden borehul svarer til minimumsafstanden for montage af to pa hinanden
fglgende flanger.




> Transair® flanger

> Monterl_ngs- Boreveerktgj til Borebeslag til Reifervaerktgj til
varktoj aluminiumsrgr aluminiumsrgr aluminiumsrgr
6698 02 01 Bor 6698 01 02 6698 04 02 Markeringspen

> Fremgangsmade

1 - Afmeerk rgret hvor flangen gnskes tilsluttet. 2 - Efter at have frigjort rgret skal det reifes og

Afmeerkningen skal seettes pa en af borebeslaget, sa alle spaner skal fjerne. Gentag ovennaevnte
flangerne starpalinie, hvis flere omlgb erngdvendige. fremgangsmade for hver af de flanger, som gnskes
Anbring @ 63 borebeslaget i en skruestik pa gulvet. monteret.

Anbring rgret i manometeret. Kontrolér at markerin- 3 - Anbring quick fit udtaget ved hjeelp af dens
gen pa borelinien er centreret indeni bore hulet: 2 centreringtap.

markeringer pa hver side af borebeslagets overside 4 - Stram omlgberen.
giveren hurtig indikation af, om rgret er korrekt place-

ret (markeringerne passer til borebeslaget). Spaend

hjulet til og bor i rgret med et @ 22 boreveerktd].

[Anbefalet omdrejningshastighed: 650 rpm]

NB: bor uden smgrrelse.
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N

> Monterings-

VEl‘k‘th Boreveerktgj til Reiferveerktgj til
aluminiumsrgr aluminiumsrgr
EWO09 00 30 6698 04 02 Bor

> Fremgangsmade

(Vg

1 - Bor aluminiumsrgret pa det gnskede sted med 3 - Anbring flange RR61 og speend de 2 skruer helt
boreveerktgijet EW09 00 30 fast
2 - Raret reifes forsigtigt 4 - Skru adapter 6621 25 34 fast

NB: adapter 6621 25 34 bruges sammen med flange RR61 til at skabe et @ 25 overgang fra et @ 76 eller
@ 100 rgr.




> Transair® udtag.

> Praktiske situationer

Ved brug af én enkelt udtag

> Skabe
parallelle og
lodrette omlagb

> Tilfgje en flange i
samme niveau

Ved brug af dobbelt udtag

> Tilfgje en flange i
€t lodret niveau
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> Tilfgje et udtag
til et anlaeg
under tryk

Borestykke

Gevindnippel

Borehandtag

> Monterings-
varktoj

Brug veerktgjet nar en anboring skal pa seettes et system med tryk. Dette kan nemt
ggres med et standard bor.

- g
> Fremgangsmade “

1 - Anbring flangen og spaend de 2 skruer helt fast. 3 - Spaend boreveerktgjet fast pa hanen. Foretag
2 - Skru afstandsstykket fast pa hanen. Veer sikker boringen.

pa at hanen er aben. 4 - Fjern boret og luk hanen med det samme.
Afmontér boreveerktgjet.




> Transair® fleksible ror

Transair® fleksible rgr kan let monteres pa > Forener forskellige niveauer
andre Transair® komponenter.

Det fleksible rgr leveres klar til brug (uden
behov for forudgaende klarggringsarbejde)
og kan monteres straks.

Takket veere rgrets lille bukkeradius fylder
det kun lidt.

Det fleksible rgr er ligeledes meget
hardfgr, og det forenes med S
kompressorolier og er ligesa brandsikkert. > Forhindringer

150 mm mini

2 LaEngde Rmini
(mm) (mm) Transair® (mm)
25 570 1001E25 00 01 100
25 1500 1001E25 00 03 100
25 2000 1001E25 00 04 100
25 570 1001E25V00 01 75
25 1500 1001E25V00 03 75
25 2000 1001E25V00 04 75
40 1150 1001E40 00 02 400
40 2000 1001E40 00 04 400 =
40 3000 1001E40 00 05 400 =]
20 950 1001E40V00 07 160 > Udvidelses muligheder ' ‘
40 2000 1001E40V00 04 160 L—» o
40 3000 1001E40V00 05 160 150 mm mini.
63 1400 1001E63 00 08 300
63 3000 1001E63 00 05 650
63 4000 1001E63 00 06 650
63 3000 1001E63V00 05 250
63 4000 1001E63V00 06 250
76 1500 FPO1 L1 01 350
76 2000 FPOT L1 02 350
100 2000 FPO1 L3 01 450
100 3000 FPO1 L3 03 450

150 mm mini

> Sikkerhedssystem

> Sikkerhed
For at undga ulykker anbefaler Transair® et
sikkerhedssystem, som monteres pa hvert beskadigelse, forhindrer sikkerhedssystem
ende. rgret i at springe fra (sikkerhedsanordning
Hvis et Transair® fleksibelt rgr udseaettes for som overholder ISO 4414 normen).
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> 0165
25
40

> Ved brug af et
gevindsamler

- I

1 - Lgsn omlgberen pa gevindsamleren. 3 - Flyt enden af slangen mod gevind-

2 - Fjern omlgberen. samlerens ende.
4 - Spaend omlgberen.

> Ved brug af en
ror-samler

1 - Lgsn momlgberen pa rgr-samleren. 3 - Flyt enden af slangen mod rgr-samle-
2 - Fjern omligberen. rens ende.
4 - Speend omlgberen.

> Ved brug af en
90° vinkel

1 - Lgsn omigberen pa vinklen. 4 - Speend omlgberen.
2 - Fjern omigberen.
3 - Flyt enden af slangen mod vinklens

ende.




> Transair® fleksible ror

> Montage af anlaeg

> 0 63

A

> Ved brug af en
gevindsamler

1 - Lgsn omlgberen pa gevindsamleren.

2 - Anbring handtaget over enden af det
fleksible rar.

3 - Seet gevindsamlerens spaendestykker
fast pa slangen.

4 - Flyt omlgberen til enden af det fleksible
rgr, indtil den nar spaendestykkerne.

5 - Spaend omlgberen ved brug af @ 63
nggleseettet.

> Ved brug af en
ror-samler

1 - Lgsn omlgberen pa rgr-samleren.

2 - Anbring handtaget over enden af det
fleksible rgr.

3 - Seet rgr-samlerens spaendestykker fast
pa slangen.

4 - Flyt omlgberen til enden af det fleksible
rgr, indtil den nar spaendestykkerne.

5 - Spaend omlgberen ved brug af @ 63
nggleseettet.

> Ved brug af en
90° vinkel
1 - Lgsn omlgberen pa vinklen.

2 - Anbring handtaget over enden af det
fleksible rar.

3 - Saet vinklen’s spaendestykker fast pa
slangen.

4 - Flyt omlgberen til enden af det
fleksible rgr, indtil den nar speendes-
tykkerne.

5 - Spaend omigberen ved brug af @ 63
nggleseettet.




84/85

> 076 -100

> Ved brug af
en muffe




> Transair® fleksible ror




> Luftkanaler 86/87

Gulv/va&g montering Gulv/loft montering
2 = 1
= S5S
> Kanaler
1 - Fastggr beslaget til veeggen 1 — Fastgor beslaget til gulvet
2 - Klik kanalen pa 2 - Udlgs cylinderen og fastspaend
3 - Skru beslaget fast til gulvet kanalen

pPvC
” ~._1025V rgr

EF26 nippel

u\ Muffe 3114 14 17TR

Il -

Prop
3126 14 O0TR

1 - Mal og sav den gnskede leengde 3 - Klik dem pa kanalen
2 - Tilslut modulerne




> Montagebeslag

> Transair® montagebeslag

— g 1
> Transair® >
Dmax !
clips til
O I65 eller
@ 25 anlaEg
Transair® monteringsbeslag er hovedele- o L (m) Dmax (m)
mentet ved montage af et @ 16,5 - @ 25 165 3 25
- @ 40 — @ 63 Transair® aluminiumsanleeg. %5 3 25
Det skal bruges, da det tillader et frit 25 6 3
udvidelses- og sammentraekningsforhold. 40 3 25
40 6 4
For anleegsstabilitet anbefaler vi brugen af 63 3 25
mindst 3 beslag per rgr 63 6 4
Kun Transair® monteringsbeslag ma bru-
ges ved montage af et Transair® alumi-
niumsrgr. Alle andre montagemuligheder bgr
udelukkes.
e Transair® monteringsbeslag til @ 16,5 - @ 25 - @ 40: M6 mgtrikker
> Type

e Transair® monteringsbeslag til @ 63 anlaeg: M10 mgtrikker

O
&

1 - Anbring monteringsbesalget i gnskede position, og aben den ved hjeelp af en skruetreekker.
2 - Anbring rgret i besalget.
3 - Luk kappen.

> Fremgangsmade
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Transair® 6697 00 03 adapter bruges til at montere et Transair® anleg af
aluminiumsrgr med forskellig diameter pa linie.

Exempel

@63

46 mm

90 mm 44 mm

Adapter
Transair®
beslag

N SN

X

. mini Dmax
> Transair®
adapter til
e 4] L (m) Dmax (m)
m max (m
@ 100 anla=g % 3 >
76 6 5
100 3 2,5
100 6 5

For anleegsstabilitet anbefaler vi brugen af mindst 3 afstandsstykker per rgr.
Transair® adapter til @ 76 og @ 100 anleeg: M8/M10




> Montagebesalg

e
R

> Direkte pa

VaEggen
1 - Fjern omigberen ved beslagets fods- 2 - Spaend omigberen.
tykke ved hjeelp af en skruetreekker.
Anbring skruen ved at fgre den
igennem clipsen.

Transair® modulkonsoller bruges til at stabilisere anleegget. De er lavet af et delbart
tveerstykke 6699 01 01 og en reekke montagetilbehgr 66 99 01 02.

& VEdde"lz'g afIE“ Til stabilitet af et @ 63 / @ 76 og @ 100 lufttryksanleeg anbefaler vi brugen af
modufikonso montagebeslag tveerstykker 6699 01 03.

@ 63 @76 -9 100
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Brug kabelbakke montagetilbehgr 6699 Dette system kan bruges til at ophaenge
10 30. Den 10x30 aflange abning kan anleeg fra @ 16.5 til @ 100.
holde gevindsteenger op til M10.

M10—>!’ M8/M10—*
@63

@ 76-@ 100

016,5-0@25-0 40

OF c2

> Der monteres ) =
under “ [@

|

|

|

C1l:M6

gevindstangen
C1
" E  C2:M8o0uM10

Praktisk!
Den tilpassede Transair® beslag letggr montage af @ 16,5, @ 25 og @ 40 Transair®
besalg under en M8 eller M10 gevindstang. C2: M8 eller M10.




> Montagebesalg

> Pa en Qpblrli(ng. rﬁrgrebenet 6699I 02 pi eanI:N
. . jeelke i overeensstemmelse med anbefa-
jernbj=lke lingerne for min. antal per rgr og afstanden
mellem 2 stykker tilbehgr (bestemt af

rgrets diameter).

Rergreb

> Ved brug af
rorgreb eller

skruegreb
Anbring skruegrebene 6699 03 pa
IPN bjeelke i overeensstemmelse
med anbefalingerne for min. antal
tilbehgr per rgr og afstanden mellem
2 stykker tilbehgr (bestemt af rgrets
diameter). Skruegreb.
> Ved brug g
af delbart
tvaerstykke

11 mm max. Horisontal montage Vertical montage

Anbring tilbehgret til IPN bjeelken 6999 03 02 pa hver side af beerebjeelken, og skub
tveerstykket. pa.
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J

@

> KN
(40 til IO0A) 1

1 - Anbring Transair® beslaget pa KN anordningen.
2 - Udspeend tilbehgret fra Canalis anlaegget og klik.
3 - Stgtteanordningen er Klar.

]
[«]

> KS

(100 til 800A) c

1 - Anbring Transair® clipsen pa KS anordningen.
2 - Udspeend tilbehgret fra Canalis anlaegget og blokér med en skrue.
3 - Stgtteanordningen er Kklar.

=i
(]

[+]




> Praktisk information

6606 - 6676

Z1 z2
ks

RX64 + 6606




> Udvidelse/Sammentrakninger

For at kunne tage hensyn til dimensionelle @&ndringer forarsaget af temperatursvingninger, er det ngdvendigt at
beregne udvidelses- og sammentrakningsforholdet i et Transair® aluminiumsrgr anlaeg.

94/95

L: leengde pa Transair® anleeg til montage (i m)

A\T: forskel mellem montagetemperatur og driftstemperatur (i °C)

AL: variation i leengde (i mm)

Til Transair® @ 16.5-0325-@340-@ 63 -0 76 - @ 100 aluminiumsanlaeg:
AL = (ax L)+ (0.024 x L xAT)

L 1 L 1
1 2

1 - Udvidelse i forbindelse med rgrsammentraekning i adapteren
2 - Udvidelse i forbindelse med temperatursvingninger

2165 2 25 2 40 2 63 2 76 @ 100
3 m rgr a=0,06 a=0,20 a=0,40 a=0,73 a=1,0 a=1,0
6 m rgr - a=0,10 a=0,20 a=0,38 a=0,50 a=0,50

Fglgende tabeller viser leengdeaendringer i mm for Transair® aluminiumsrgr i
overensstemmelse med anleegsleengde, diameter og temperatursvingninger.

3 m ror 6 m ror
L o %] %] o 2 o L o o %] o o
(m 15 25 40 63 76 100 m =25 40 63 76 100
30 13 17 23 34 37 37 30 14 17 2 2 22
AT = I5°C 0 17 22 30 45 50 50 0 18 22 30 30 30
50 21 28 38 56 62 62 50 23 28 37 37 37
0 25 34 6 67 74 74 60 28 34 4 a4 24
70 29 36 53 78 87 87 70 29 39 52 52 52
80 34 45 61 90 9 99 80 37 45 59 59 59
3 m ror 6 m ror
L o %] %] o 2 o L o o %] o o
(m 165 25 40 63 76 100 m =25 40 63 76 100
_ o 30 16 20 2% 37 40 40 3 17 20 26 25 25
AT = 20°C 0 2 27 35 50 53 53 0 23 27 34 33 33
50 27 34 62 66 66 50 29 34 3 4 41
0 32 41 53 74 79 19 60 35 41 52 49 29
70 38 43 62 87 2 92 70 36 48 60 57 57

80 43 54 70 99 106 106 80 46 54 69 66 66




> Praktisk information

3 m ror 6 m ror
L 4] 4] [4] 4] L 4] 2 ]
(m) 15 25 40 63 76 I0OO m 25 40 63 76 100
30 20 24 30 41 42 w2 30 21 24 29 27 27
40 26 32 40 54 56 56 40 28 32 39 36 36
50 33 40 50 68 70 70 50 35 40 49 45 45
60 40 48 60 82 84 84 60 42 48 59 54 54
70 46 50 70 95 98 98 70 43 56 69 63 63
80 53 64 80 109 112 112 80 56 64 78 72 72

3 m ror 6 m ror
L [4] [4] [4] [4] L 4] (4]
(m) 65 25 40 63 76 I0OO m 25 40 63 76 100
30 23 28 34 44 44 44 30 25 28 33 29 29
40 31 37 45 59 59 59 40 33 37 44 39 39
AT = 30°C 50 39 46 56 74 74 74 50 41 46 55 49 49
60 47 55 67 89 89 89 60 49 55 66 59 59
70 55 57 78 104 104 104 70 50 64 77 69 69

80 62 74 90 118 118 118 80 66 74 88 78 78
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3 m ror

L [%] %] 2 [%] %]
(m) I65 25 40 63 76

%]
100

6 m ror

L [%] %] %) %] [%]
(m) 25 40 63 76 100

30 27 31 37 48 47 47

40 36 42 50 64 62 62

50 45 52 62 80 78 78

60 54 62 74 96 94 94

70 63 64 87 112 109 109

80 72 83 99 128 126 125

30 28 31 37 32 32

40 38 42 49 42 42

50 47 52 61 53 53

60 56 62 73 64 64

70 57 73 85 74 74

80 75 83 98 85 85

” Dmax (m) )
THEHE HEHD
i b

H

Rgr : 3 m leengde g:l
T°C =20°C - H=0,75m

1. Tilfeelde :
Maksimalafstand uden Igkke fra et fast
punkt. (2 vinkler)

¢ Dmax (m) )
] —

<— Fast punkt

Rgr : 3 m leengde E:I
T°C =20°C - H=1,5m

2. Tilfeelde :
Maksimalafstand uden lgkke.
(2 vinkler - 1 fast punkt)

@ Transair® 16,5 25 40 63 76 100

@ Transair® 16,5 25 40 63 76 100

Dmax. (m) 50 40 30 24 15 15

Dmax. (m) 50 40 30 25 15 15

Dmax m
an:m—g—.lm e

gr : 3 m leengde
T°C=20°C - H=1,5m

> Exempel

3. Tilfeelde :
Maksimalafstand for montage af en
flange uden Igkke. (1 vinkel - 1 flange)

) Dmax (m) )

m:w:?:wcmnmﬂ:?:unﬂ

: 3 m leengde II
T°C=20°C - H= 1,5m

4. Tilfeelde :

Maksimalafstand for montage af en
flange uden Igkke som funktion af
Transair® diameter (2 flange)

@ Transair® 16,5 25 40 63 76 100

@ Transair® 16,5 25 40 63 76 100

Dmax. (m) 48 38 30 25 75 7,5

Dmax. (m) 8 70 55 40 15 15




> Praktisk information

> Retningsa=n- > Til Transair® ALT ALT

dring 0165-025-040-0 63
aluminiumsrer anlaxg ‘

H=0,75m ALl= 15 mm
H= 1,50 m AL1=30 mm

> Ved brug af et
vinkeljern eller
€n vinkel

> Til Transair®
@76 -0100
aluminiumsrer anlaEg

H=0,75m ALl=10 mm
H= 1,50 m AL1=20 mm

> Til Transair®* @ 165-025-0 40 - @ 63
aluminiumsrer anlasg

> Ved brug af en
flange
ol
25
25
40
40
63
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> Til Transair® @ 76 -@ 100 aluminiumsrgr anlaeg

> Retnings=endring
ved hjzelp af et
T-stykke

AL2 maxi AL3 maxi
2 H (m) (mm) (mm)
76 0,75 10 10

100 0,75 10 10




> Praktisk information

> Tabel
millimeétre meter inch foot yard
(mm) (m) (in) (ft) (yd)
10 0,01 0,39 0,03 0,01
20 0,02 0,79 0,07 0,02
30 0,03 1,18 0,10 0,03
40 0,04 1,57 0,13 0,04
50 0,05 1,97 0,16 0,05
60 0,06 2,36 0,20 0,07
70 0,07 2,76 0,23 0,08
80 0,08 3,15 0,26 0,09
90 0,09 3,54 0,30 0,10
100 0,10 3,94 0,33 0,11
150 0,15 5,91 0,49 0,16
> LEnng 200 0,20 7,87 0,66 0,22
250 0,25 9,84 0,82 0,27
300 0,30 11,81 0,98 0,33
350 0,35 13,78 1,15 0,38
400 0,40 15,75 1,31 0,44
450 0,45 17,72 1,48 0,49
500 0,50 19,69 1,64 0,55
550 0,55 21,65 1,80 0,60
600 0,60 23,62 1,97 0,65
700 0,70 27,56 2,30 0,76
800 0,80 31,50 2,62 0,87
900 0,90 35,43 2,95 0,98
1 000 1,00 39,37 3,28 1,09
Bar Kilo Pascal (KPa) Atmosfzrer (atm) PSI Torr (mm Hg)

1 100 0,99 14,50 750

2 200 1,97 29,00 1 500

3 300 2,96 43,50 2 250

4 400 3,95 58,00 3 000

5 500 4,93 72,50 3750

6 600 5,92 87,00 4 500

7 700 6,91 101,50 5250

> Tl‘gk 8 800 7,90 116,00 6 000

9 900 8,88 130,50 6 750

10 1000 9,87 145,00 7 500

1 1100 10,86 159,50 8 250

12 1200 11,84 174,00 9 000

13 1300 12,83 188,50 9 750
14 1400 13,82 203,00 10 500
15 1500 14,80 217,50 11 250
16 1600 15,79 232,00 12 000
20 2000 19,74 290,00 15 000
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liter liter kubikmeter kubikmeter kubikfod
per sekund per minut per minut per time per minut
(I/s) (I/min) (m3/min) (m3/h) (cfm)
10 600 0,60 36 21
20 1200 1,20 72 42
30 1800 1,80 108 64
40 2 400 2,40 144 85
50 3 000 3,00 180 106
60 3 600 3,60 216 127
70 4200 4,20 252 148
80 4 800 4,80 288 169
90 5400 5,40 324 191
100 6 000 6,00 360 212
150 9 000 9,00 540 318
200 12 000 12,00 720 424
250 15 000 15,00 900 530
300 18 000 18,00 1080 635
350 21000 21,00 1260 741
400 24 000 24,00 1440 847
450 27 000 27,00 1620 953
500 30 000 30,00 1800 1059
550 33 000 33,00 1980 1165
600 36 000 36,00 2160 1271
700 42 000 42,00 2520 1483
800 48 000 48,00 2 880 1694
900 54 000 54,00 3240 1906
1000 60 000 60,00 3 600 2118

Forbrug i forbindelse med et driftstryk

Vaerktoj pa 6 bar (Nm3/h)

Mindre processtyringer, instrumentering, trykluftlogik 7

Sprgjtepistol, trykluftsnggle, bor, sandbleeser, hgvl From 9 to 30

> VEl‘ktﬂijOl‘- Pudsemaskine, skruemaskine, pumpe, luftpistol 42
bru g Karrosseriskeerer, stor trykluftsnggle, hgvlemaskine 48
Mindre automatiske maskiner, forleengelsesstykker, diverse vaerktgj 54

Stort veerktgj, maskiner og tilbehgr 61

Kompressorudtag, tryklufttalje 126




> Transair® anlaeg

Quiality control
department
(Metallurgy)

Transair® @ 25
Direct drops and offset drops

Maintenance workshop
(Automotive)

Transair® @ 25

Main network fixed under RSJ
Offset drops from a quick
assembly bracket

Production workshop
(Plastics processing)

Transair® @ 40
Supply of machinery from
a swerved drop
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Main compressed air
pipework system
(Aeronautics)

Transair® @ 100 and @ 40

Outside compressor room
(Furniture industry)

Transair® @ 76
90° change of direction

Compressor room
(Electronics)
Transair® @ 40 and @ 16,5




> Transair® anlaeg

Assembly workshop
(Mechanics)

Transair® @ 63 and @ 25
Offset main network from
U-channel and threaded rod

Manufacturing cell
(Automotive)

Transair® @ 76 and @ 40
Reduction from 76 to @ 40
Double outlet

Laboratory
(Chemistry)

Transair® @ 40
Instant connection
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Laboratory
(Packaging)

Transair® @ 63 and @ 25
Offset drops from a quick
assembly bracket

Repair workshop
(Garage trade)

Transair® @ 25 and @ 16,5
Wall brackets, FRL and
Transair® hose reel

Machinery
(Watchmaking)
Transair® @ 25




>Indeks

Transair® Transair® Transair® Transair® Transair® Transair® Transair®

0000 01 68 14 660540 42 20 6698 00 04 30 9A860213X099 43  CA86 U203 41 EF000204 44 EF2608 02 47
0697 00 OTTR 39 6605 40 49 20 6698 01 01 30 9A860217X099 43  CAB86 U204 41 EF0003 04 44 EF26 0803 47
0697 00 02TR 39 6605 63 47 20 6698 01 02 30 9A860221X099 43  CA87 Al 02 41 EF00 0406 44 EF26 1002 a7
0697 00 03TR 39 6605 63 48 20 6698 02 01 31 9A860317X099 43  CA87 Al 03 41 EF00 0608 44 EF26 1003 47
0697 00 04TR 39 6606 17 00 16 66980202 31 9A860321X099 43  CA87 Al 04 41 EFO008 10 44 EF26 1004 a7
0697 00 05TR 39 6606 25 00 16 6698 03 01 30 9A8701 10X099 43  CAB87 E402 41 EF00 1012 44 EF26 1302 47
T001E250001 15 6606 40 00 16 6698 0401 31 9A870113X099 43  CAB7E403 41 EFO0 1016 44 EF26 1303 a7
1001E250003 15 6606 63 00 16 66980402 31 9A870117X099 43  CAB87E404 41 EF001216 44 EF26 1304 47
T001E250004 15 6612 2500 17 66980403 32 9A870213X099 43  CA87 U102 41 EF00 1220 44 EF26 1603 a7
T001E25V0001 15 6612 40 00 17 66980503 32 9A870217X099 43  CA87 U103 41 EF0016 20 44 EF26 1604 47
TO0TE25V0003 15 662117 21 21 6698 1001 38 9A870221X099 43  CA87U104 41 EF020002 44 EROT LT 00 34
1001E25V0004 15 6621 25 21 21 669810 02 38 9A8703 17X099 43  CA87 U202 41 EF020003 44 EROI L300 34
T001E400002 15 66212527 21 6698 1101 38 9A870321X099 43  CA87 U203 41 EF020004 44 EWOT 0001 33
1001E400004 15 66212534 21 66981198 38 9A940106X099 43  CA87 U204 41 EF020006 44 EWO1 0003 33
TO0TE40 0005 15 662140 42 21 6698 99 03 15 9A940108X099 43  CA90UT 01 41 EF020102 44 EWO02 L100 33
T001E40V0004 15 6621 40 49 21 6699 0101 35 9A9401 10X099 43  CA90 U1 03 41 EF020103 44 EW02 13 00 33
TO0TE40V0005 15 6625 17 00 20 6699 01 02 35 _9A9401 13X099 43 CA94 A106 41 EF020203 44 EWO03 0001 33
T001E40V0007 15 6625 25 00 20 6699 01 03 35 9A940206X099 43  CA94 Al 08 41 EF020204 44 EWO05L10001 21
TO0TE630005 15 6625 40 00 20 6699 0201 36 9A940208X099 43  CA94 Al 10 41 EF020304 44 EWO5L100 21
T001E630006 15 6625 63 00 20 6699 02 02 36 9A940210X099 43  CA94E408 41 EF020406 44 EWO5 L3 00 21
TOOTE630008 15 6651251204 21 66990203 36 9A940213X099 43  CA94E4 10 41 EF040102 45 EW06 0001 21
T001E63V0005 15 6651401204 21 66990204 36 9A940308X099 43  CA94E413 41 EF040103 45 EW07 0001 14
TO0TE63V0006 15 6660 25 Al 24 6699 02 05 36 9A940313X099 43 CA94 U106 41 EF040203 45 EW08 0001 30
T003A170400 14 6660 25 E4 24 6699 02 06 36 9A940316X099 43  CA94 U108 41 EF040204 45 EW09 00 30 31
TO03AT70600 14 6660 25 Ul 24 6699 03 01 36 9D010113P183 42 CA94U1 10 41 EF040304 45 _FPOT LT 01 15
1003A250400 14 6660 25 U2 24 6699 03 02 35 9D010113P483 42  CA94 U208 41 EF04 0306 45 FPOT L1 02 15
T003A250600 14 6660 40 AT 24 6699 0401 52 __9D010117P183 42 CA94U210 41 _EF04 0406 45 FPOT L3 02 15
1003A400400 14 6660 40 E4 24 6699 04 02 52 9D010117P483 42  CA94U213 41 EF060002 45 FPO113 03 15
T003A400600 14 6660 40 U1 24 6699 04 60 52 9D010121P183 42 _ CPOT A102 40 EF06 0003 45 RA652504 22
1003A63 04 14 6660 40 U2 24 6699 04 60 01 52 9D010121P483 42 _ CPOT Al03 40 EF06 0004 45 RAG654004 22
T003A63 06 T4 6660 63 Al 24 6699 04 63 52 9D010213P483 42 _ CPOT A104 40 EF0600 06 45 RA69 2517 22
1006A250400 14 6660 63 E4 24 6699 04 64 53 9D010217P483 42 _ CPOI E4 02 40 EF060008 45 RAG69 40 25 22
T006A250600 14 6660 63 U1 24 6699 04 65 53 9D010221P483 42 _ CPOI E403 40 EF06 0010 45 RPOT L100 16
1006A400400 14 6660 63 U2 24 6699 10 01 37 9D05 09 13P4 42 CPO1E404 40 EF06 0012 45 RPOT L3 00 16
T006A400600 14 6661 25 21 23 6699 10 02 37 9D0509 17P4 42 CPOT1UT 02 40 EF06 0016 45 RROT L100 16
1006A63 04 14 666140 21 23 6699 10 03 37 9D05 09 21P4 42 CPO1U103 40 EF0600 20 45 RROT L3 00 16
T006A63 06 T4 6661 40 27 23 670000 13 48 9D05 10 13P4 42 CPO1UT 04 40 EF06 0102 25 RRO5L120 21
1025V12 04 06TR 39 6661 63 21 23 670000 21 48 9D05 10 17P4 42 CPO1U202 40 EF060103 45 RR61L108 22
1025V14 04 08TR 39 6661 63 27 23 67010013 48 9D05 10 21P4 42 CPO1U203 40 EF06 0203 45 RR61L308 22
1025V16 04 10IR 39 6662 25 00 23 670100 21 48 9D140110P183 42  CPOTU204 40 EF06 0204 45 RX02L100 17
1025V20 04 13TR_ 39 6662 25 17 23 67020013 49 9D140113P183 42 _ CPI4A102 40 EF06 0304 45 RX02 L300 17
1025V24 04 16TR 39 6662 40 17 23 670200 21 49 9D140113P483 42 _ CPI4A103 40 EF06 0406 45 RX04 L1 00 18
1470U06 04 13TR 39 6662 40 25 23 670300 13 49 9D140117P183 42 _ CPI4A104 40 EF06 0408 45 RX04 L300 18
1470U08 04 13TR 39 6662 63 25 23 670300 21 49 9D140117P483 42  CPI4E402 40 EF06 0608 45 RXI12L100 17
T470UT004 13TR_39 6666 17 25 19 67040013 50 _ 9D140121P483 42  CPI4E403 40 EF060810 45 RX121300 17
1470U1204 17TR 39 6666 25 40 19 670400 21 50 9D140213P483 42  CPI4E4 04 40 EF06 1012 45 RX23 1104 19
T471U06 04 13TR 39 6666 40 63 19 67050013 50 9D140217P483 42 _ CPI4 Ul 02 40 EF06 1016 45 RX231304 19
1471U08 04 13TR_ 39 6670 17 Al 27 670500 21 50 9D140221P483 42 _ CP14 U103 40 EF061216 45 RX24 L1140 18
T471UT004 13TR_39 6670 17 E4 27 670600 21 50 9D140317P483 42  CPI14UI 04 40 EF06 1220 45 RX241163 18
1471U1204 171R_39 6670 17 U1 27 670700 13 48 9D140321P483 42  CP14U202 40 EF0616 20 45 RX24 1340 18
1472U08 04 13TR_ 39 6670 17 U2 27 670700 21 48 9D1409 13P4 42 CP14U203 40 EF100002 46 RX241363 18
1472U1004 13TR 39 6670 25 Al 27 670800 13 49 9D1409 17P4 42 CP14U204 40 EF100003 46 RX25L100 20
1472U1204 17T1R_39 6670 25 E4 27 670800 21 49 9D1409 21P4 42 CP21AT06 40 EF100004 26 RX251300 20
311414 171R 53 667025 U1 27 67980001 51 9D14 10 13P4 42 CP21AT08 40 EF110004 46 RX30L10001 21
3126 14 00TR 53 667025 U2 27 679800 02 51 9D14 10 17P4 42 CP21 AT 10 40 EF120002 46 RX30L100 21
4002 40 00 28 667117 Al 27 679800 03 51 9D14 10 21P4 42 CP21E408 40 EF120003 46 RX30 L300 21
4002 63 00 28 6671 17E4 27 67980004 51 9D210106P483 42  CP21 E4 10 40 EF120004 46 RX641163 9
4012 63 00 28 667117 U1 27 679800 05 51 9D210108P483 42  CP21 E4 13 40 EF120006 46 RX6413 63 19
4089 17 00 28 667117 U2 27 679800 06 51 9D210109P483 42  CP21 U106 40 EF130002 46 RX6613 11 19
4089 25 00 28 667125Al 27 67980007 51 9D210110P183 42 _ CP21 U108 40 EF130003 46 TAO3 1104 14
4099 17 00 28 667125E4 27 679800 08 51 9D210113P483 42 _ CP21 UI 10 40 EF130004 46 TA03 1304 14
4099 25 00 28 667125 U1 27 908423 131R 43 9D210210P483 42 _ CP21 U208 40 EF13 0006 46 TAO6L104 14
4230 00 40 29 66712502 27 908423 17TR 43 9D210213P483 42 _ CP21 U210 40 EF140002 46 TA06 L1 06 14
4299 03 01 29 6676 2500 16 9084 30 131R 43 9D210313P483 42  CP21 U213 40 EF140003 46 TA06 L3 04 14
4981 10 2TTR 29 6676 40 00 16 908430 171R 43 9D210316P483 42 _ EA59 00 13 38 EF140004 26 TAD06 L3 06 14
6602 17 00 17 6676 6300 16 9084 30 21TR 43 9D21 09 06P4 42 EA98 0600 25 EF140006 46 VRO2L100 28
6602 25 00 17 668017 21 26 9085 23 061R 43 9D21 09 08P4 42 _EA9806 00 32 EF150002 47 VR021300 28
6602 40 00 17 6680 25 21 26 9085 23 08IR 43 9D21 09 10P4 42 EA98 0601 25 EF150003 47 VR03 0002 29
6602 63 00 17 668117 21 26 9085 23 101R 43 9D21 10 08P4 42 EA980602 25 EF150004 47 VR030003 29
6604 17 00 18 668125 21 26 9085 30 08TR 43 9D21 10 10P4 42 EA980603 25 EF150006 47 VRO3 0004 29
6604 25 00 18 668521 21 26 9085 30 10TR 43 CAB6 AT 02 41 EF00 0002 44 EF16 0002 47 VR03 0006 29
6604 40 00 18 6686 21 21 26 9085 30 131R 43 CAB6AI103 41 EF00 0003 44 EF160003 47 VRO3 0008 29
6604 63 00 18 66970001 34 9086 23 131R 43 CAB6AI04 41 _EF000004 44 EF16 0004 47 __VR0300 10 29
6604 63 40 18 66970002 34 9086 23 171R 43 CAB6E402 41 EF00 0006 44 EF160006 47 VR030012 29
6605 17 13 20 6697 00 03 34 9086 30 131R 43 CAB6E403 41 EF00 0008 44 EF170002 47 ___VRO30016 29
6605 17 21 20 6697 17 00 34 9086 30 171R 43 CAB6E404 41 EF00 0010 44 EF17 0003 47 VR0300 20 29
6605 25 21 20 6697 25 00 34 9086 30 21TR 43 CA86U102 41 EFO000 12 44 EF170004 47

6605 25 27 20 6697 40 00 34 9A860110X099 43  CAB86 U103 41 EFO0 0016 44 EF17 0006 47

6605 25 34 20 6697 63 00 34 9A860113X099 43  CA86U1 04 41 EF0000 20 44 EF26 0601 47

6605 40 34 20 6698 00 03 30 9A860170X099 43  CA86 U202 41 EF00 0203 44 EF26 0602 47




>Varenumre Adresse

LEGRIS SA HOVEDKONTOR
BP 70411

35704 RENNES cedex 7

tel : + 33 299 25 55 00

fax : + 33 2 99 25 55 99
transair@legris.com

ARGENTINA

Automacion Micromecanica SAIC
Mariano Moreno 6548

1875 Wilde - Buenos Aires

tel : + 54 11 4206 6285

fax : + 54 11 4206 6281
micro@micro.com.ar

AUSTRALIEN

Legris Australasia Pty Ltd
Unit 10

8 MC Lachlan Avenue
ARTAMON N.S.W. 2064

tel : + 61 2 943 643 00
fax : + 61 2 943 965 11
Legrisaustralia@legris.com

BELGIEN + LUXEMBORG
Legris Belgium sa

Chaussée d’Alsemberg 454
1653 Dworp

Tel : 02/333 09 99

Fax : 02/332 11 27
legris.be@legris.com

BRASILIEN

Legris do Brasil Ltda
Av. Imperado Pedro Il
n.1201-SBC

09770-420 SAO PAULO
tel : + 55 11 4332 9200
fax : + 55 11 4332 5579
legrisbrasil@legris.com.br

DANMARK

Legris Danmark A/S
Kohavevej 3 B

2950 Vedbaek

tel : + 4598 204 111
fax : +45 98 204 311
legris.danmark@legris.com

ELFENBENS KYSTEN
Poly Service Technique
15 BP 450 - ABIDJAN 450
tel : + 225 24 75 17

fax : + 225 24 79 28
pst.ci@aviso.ci

ENGLAND

Legris Limited

1210 Lansdowne Court
Gloucester Business Park
Hucclecote

GLOUCESTER

GL3 4AB

tel : + 44 (0) 1452 623 500
fax : + 44 (0) 1452 623 501
salesuk@legris.com

FRANKRIG

Legris Transair France
74, rue de Paris

35704 Rennes cedex 7
tel : + 33 2 99 25 55 00
fax : + 33 2 99 25 56 47
transairfrance@legris.com

HOLLAND

Legris BV

Postbus 74, 1380 AB Weesp
Pampuslaan 112

NL — 1382 JR WEESP

tel : + 31 29 44 80 209

fax : + 31 29 44 80 294
legris.bv@legris.com

INDEN

Legris India Pvt. Ltd
99, Pace-City-| Sector 37
122001 GURGAON

tel : + 91 124 637 2998
fax : + 91 124 637 2997
legris.india@legris.com

ISLAND

Sindra Stal hf.
Klettagéroum 12

104 REYKJAVIK

tel : + 354 575 0000
fax : + 354 575 0010
aj@sindri.is

ISRAEL

llan and Gavish Automation Service Ltd
26 Shenkar St. Qiryat-arie 49513

P.0. Box 10118-PETACH TIKVA 49001
tel : + 972 3 922 1824

fax : + 972 3 924 0761
iandg@internet-zahav.net

ITALIEN

Legris SpA

Via Idiomi, 3/6

20090 ASSAGO (M)

tel : + 39 02 488613 11
fax : + 39 02 488613 13
transair.italia@legris.com

JAPAN

NITTO KOHKI

9-4 Nakaikegami 2-Chome
Ohta-Ku

TOKYO 146-8555

tel : (03) 3755-1111

fax : (03) 3754-4131
kouho@nitto-kohki.co.jp

KINA

Legris Wuxi

Fluid Control Systems Co.Ltd

No 50 Chunhui Zhong Road

XiShan Economic Development Zone

Wuxi 214101, JiangsuProv.,P.R. China(CN)
tel : + 86 510 826 5656

fax : + 86 510 826 6922
legrisswx@publicl.wx.js.cn

MAROKKO

AFIT

6-7, rue des Batignolles

21700 CASABLANCA

tel 1 + 212 22 40 53 44
fax : + 212 22 24 52 54
afit.casa@techno.net.ma

@STRIG

Legris Austria & Eastern Europe
Aredstrasse 29

2544 Leobersdorf

tel : +43 2256 65331

fax +43 2256 65332
legris.cee@legris.com

POLEN

Legris Poland

ul. tubinowa 4a bud. M2
03-878 WARSZAWA

tel : +48 22 678 91 91

fax :+48 22 678 91 91

legris.poland@legris.com

PORTUGAL

Legris Lda

Rua Dr. Carlos Silva Mouta, 238
Castelo da Maia

4475-634 SANTA MARIA AVIOSO
Tel : +351 22982 1922

Fax : +351 22982 1924
legris.lda@legris.com

SCHWEIZ

Legris AG

J. Renferstrasse 9
2504 Biel/Bienne

tel.: +41 32 344 10 80
fax : +41 32 344 10 70
legris.ch@legris.com

SINGAPORE

Legris SE Asia Pte Ltd

8 Jalan Kilang Timor 01-04
Kawalram House

159305 SINGAPOUR

tel : + 65 6271 6088

fax : + 65 6274 9978
Legrisea@legris.com

SKANDINAVIEN

Legris Scandinavia AB

Box 33

S-230 53 ALNARP

tel : + 46 (0) 40 415700

fax : + 46 (0) 40 532100
legris.scandinavia@legris.com

SPANIEN

Legris Cenrasa

Pol. Ind. La Ferreria

C/ Alimentacio, 2-4

08110 MONTCADA Y REIXAC
tel : + 34 93 575 06 06

fax : + 34 93 575 38 07
legris.cenrasa@legris.com

SYDAFRIKA

Legcon Demcon

P.O. Box 38621
Booysens 2016
JOHANNESBURG

tel : + 27 11 683 8335
fax : + 27 11 683 1080
legcon@cybertrade.co.za

TAIWAN

Legris Taiwan Company Ltd
1&2F, No. 240 Gao Gung Road
TAICHUNG, Taiwan, R.O.C.

tel : + 886 4 226 395 39

fax : + 886 4 226 395 13
legris@legris.com.tw

TJEKIET

Legris SRO

Brnenska 668

66 442 MODRICE

tel : + 420 547 216 304
fax : + 420 547 216 301
legris@volny.cz

TYRKIET

MERT

Tersane Caddesi 43
Karakoy

ISTANBUL

tel : + 90 212 252 84 35
fax : + 90 212 245 63 69
mertlogistik@turk.net

TYSKLAND

Legris GmbH
Kurhessenstrasse 15

64546 MORFELDEN-WALLDORF
tel : + 49 6105 910 924

fax : + 49 6105 910 913
info.gmbh@legris.com

UNGARN

Legris Hungaria

Gyorffy Istvan u. 1/b
1089 Budapest
HUNGARY

tel : +36 1 30 30 568
fax : +36 1 30 30 568
legris.hungary@legris.com

USA

Legris Incorporated
7205 E. Hampton Avenue
MESA - AZ 85208

tel : + 1 (480) 830 0216
fax : + 1 (480) 325 7556
transair@legris-usa.com
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